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ONSOZ

Elektrik Pano Montajcisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliligi 5544 sayili Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) Kanunu ile anilan Kanun uyarinca ¢ikartilan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayilt Resmi
Gazete’de yayimmlanan Ulusal Meslek Standartlarinin ve Ulusal Yeterliliklerin Hazirlanmasi
Hakkinda Yonetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektor Komitelerinin Kurulus, Gorev, Calisma Usul ve Esaslari
Hakkinda Yonetmelik hiikiimlerine gore MYK’nin gorevlendirdigi Ankara Sanayi Odasi
(ASO) tarafindan hazirlanmig, sektordeki ilgili kurum ve kuruluslarin goriisleri alinarak
degerlendirilmis ve MYK Elektrik ve Elektronik Sektor Komitesi tarafindan incelendikten

sonra MYK Yo6netim Kurulunca onaylanmistir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu
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GIRIS

Ulusal yeterliligin hazirlanmasinda, sektér komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yonetim
Kurulu tarafindan onaylanarak vyiiriirlige konulmasinda temel Olgiitler “Ulusal Meslek

Standartlarinin ve Ulusal Yeterliliklerin Hazirlanmas1 Hakkinda Yo6netmelik’te belirlenmistir.
Ulusal yeterlilikler i¢in temel Olgiitler asagidaki sekilde tanimlanmustir:

= Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlar1 veya uluslararasi standartlara dayali
olarak olusturulur.

= Ulusal yeterlilikler katilimct bir anlayisla hazirlanir ve ilgili taraflarin goriis ve
katkis1 alinir.

= Ulusal yeterlilikler, mesleki alana iligkin is saglig1 ve giivenligi, cevre ve kalite ile
ilgili hususlar1 kapsar.

= Ulusal yeterlilikler kullanicilar tarafindan anlasilacak sekilde yazilir.

= Ulusal yeterlilikler hayat boyu Ogrenme ilkesi gergevesinde bireyin kendini
gelistirmesini ve meslekte ilerlemesini tesvik eder.

= Ulusal yeterlilikler agik veya gizli hi¢bir ayrimeilik unsuru igermez.

= Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliginin kalite giivencesi dahilinde

Olciilmesini temin eden unsurlari igerir.
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12UY0075-3 ELEKTRIK PANO MONTAJCISI ULUSAL YETERLILIiGi

1 |YETERLILIGIN ADI Elektrik Pano Montajcist
2 |REFERANS KODU 12UY0075-3
3 |SEVIYE 3
ULUSLARARASI
4 |SINIFLANDIRMADAKI YERI ISCO 08: 7411
5 |TUR -
6 |KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHi 22.08.2012
7 B)REVIZYON NO 01
C)REVIZYON TARIHi 22.02.2017
Bu ulusal yeterliligin amaci; ¢alisanlarin ve adaylarin Elektrik
Pano Montajcis1 (Seviye 3) mesleginde basarili olmak igin
gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadigini belirlemek ve
8 |AMAC meslekte yeterliligini, gegerli ve gilivenilir bir belge ile
kanitlamasina olanak vermektir.
Bu wulusal yeterlilik; ayn1 zamanda egitim ile smav ve
belgelendirme kuruluslari i¢in referans niteligindedir.
9 | YETERLILIGE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

12UMS0217-3 - Elektrik Pano Montajcisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardi

10 \ YETERLILIK SINAVINA GiRiS SART(LAR)I

11 | YETERLILIGIN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

12UY0075-3/A1 ISG ve Cevre Giivenlik Onlemleri
12UY0075-3/A2 Kalite Yoénetim Sistemi, Is Organizasyonu Yapilmasi ve Mesleki Gelisim Faaliyetleri
12UY0075-3/A3 Pano Montaj1 Hazirligi, Pano Malzemeleri Montaji ve Sevke Hazirlama

11-b) Se¢meli Birimler

11-c) Birimlerin Gruplandirilma Alternatifleri ve flave Ogrenme Ciktilari

Adayin yeterli sayilabilmesi i¢in tiim yeterlilik birimlerinden basarili olmas1 gerekir.

12 | OLCME VE DEGERLENDIRME

Aday, zorunlu yeterlilik birimlerinin sinavlarinda basarili olmalidir. A1 ve A2 yeterlilik birimleri igin sadece
teorik sinav, A3 yeterlilik birimi i¢in teorik ve pratik sinav yapilir. Tiim yeterlilik birimlerinin sinavlar birlikte
ya da ayr ayr1 uygulanabilir. Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi, birimin basarildigi tarihten itibaren 2
yildir. Yeterlilik birimlerinin birlestirilerek bir yeterliligin elde edilebilmesi i¢in tiim birimlerin gegerliligini
koruyor olmas1 gerekmektedir.

13 | BELGEGECERLILIK SURESI Belgenin gegerlilik siiresi bes (5) yildir.
Belge gegerlilik siiresi igerisinde adaylar gbzetime tabi tutulur.
Adayin performansi belge aldig tarihten itibaren 2. yil ile 3. yil
14 | GOZETIM SIKLIGI arasinda smav ve belgelendirme kurulusunca belirlenen gozetim

yontemi ile degerlendirilir.

Gozetim sonucu performansi yeterli bulunmayan veya gozetimi
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belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapilamayan belge
sahiplerinin belgeleri askiya alinir. Belgesinin askida olma
nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin gegerliligi
gecerlilik stiresi sonuna kadar devam eder.

15

BELGE YENILEMEDE
UYGULANACAK OLCME-
DEGERLENDIRME YONTEMIi

Bes (5) yillik gegerlilik siiresinin sonunda belge sahibinin

performansi asagida tanimlanan yoOntemlerden en az biri

kullanilarak degerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 wyil belge gecerlilik siiresi iginde yeterlilik belgesi
kapsaminda toplamda en az 2 yil ¢alistigina dair resmi kayat,

b) Yeterlilik kapsaminda yer alan yeterlilik birimleri igin

tanimlanan Uygulama (performans) Siavi (P1)

Degerlendirme sonucu olumlu olan adaylarin belge gecerlilik

stireleri 5 y1l daha uzatilir.

16

YETERLILiGi GELISTIREN

Ankara Sanayi Odas1 1. Organize Sanayi Bolgesi

KURULUS(LAR)

YETERLILiGi DOGRULAYAN . . . L
17 SEKTOR KOMITESI MY K Elektrik -Elektronik Sektér Komitesi
18 MYK YONETIM KURULU ONAY 22.02.2017/2017-20

TARIHIi VE SAYISI
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Yapilmasi ve Mesleki Gelisim Faaliyetleri

12UY0075-3/A1 iISG VE CEVRE GUVENLIK ONLEMLERI YETERLILIK BiRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI ISG ve Cevre Giivenlik Onlemleri
2 | REFERANS KODU 12UY0075-3/A1
3 | SEVIYE 3
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 22.08.2012
5 | BREVIZYON NO 01
C)REVIZYON TARIiHI 22.02.2017
6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIL EDEN MESLEK STANDARDI
Elektrik Pano Montajcisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardi -12UMS0217-3
7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: iISG 6nlemlerini aciklar.

Basarim Olciitleri

1.1 islemler sirasinda karsilasilabilecek olas1 ISG tehlike ve risklerini agiklar.

1.2 Risk ve tehlike durumlarina kars1 alinmasi gereken dnlemleri aciklar.

1.3 Calisanlarin uymasi gereken ISG énlemlerini agiklar.

1.4  Onlenemeyen risklerden korunmak amaciyla kullanilmas: gereken kisisel koruyucu donanimlari listeler.
1.5 Caligma alan ile ilgili uyulmasi gereken ISG énlemlerini agiklar.

1.6 Statik elektrik risklerine karsi nasil topraklama yapilacagini agiklar.

1.7 Is saghgi ve giivenligi koruma ve miidahale araclarini listeler.

1.8 Riskli maddelerin belirlenmis yerlerde depolanma yontemlerini agiklar.

Ogrenme Ciktis1 2: Cevre koruma énlemlerini aciklar.

Basarim Olgiitleri:

2.1 Islemler ile ilgili cevresel tehlikeleri tanimlar.

2.2 Risk ve tehlike durumlarina kars1 alinmasi gereken dnlemleri agiklar.

2.3  Cevre koruma dnlemlerinin nasil uygulanacagini agiklar.

2.4 Isletme kaynaklarmin nasil verimli kullanilacagini agiklar.

2.5 Donistiiriilebilen malzemelerin geri kazanimi icin gerekli dnlemleri agiklar.
2.6 Tehlikeli ve zararl atiklarin depolanma yontemlerini agiklar.

2.7 Yanici ve parlayict malzemelerin giivenli bir sekilde saklanmasini saglar.
2.8 Dokiilme ve sizintilara kars1 kullanilacak uygun donanimlari tanimlar.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

(T1) Coktan tek se¢meli yazili sinav

(T1) Sinav yazili olarak yapilabilecegi gibi, BTS/ITS sistemi ile de yapilabilir.

(T1) smnavinda esit puanli toplam en az 10 soru sorulur, adaym en az yiizde 60 oraninda basarili olmasi
gerekir. Soru basina ortalama siire 1,5-2 dakikadir. Teorik sinav, 12UMS0217-3 Elektrik Pano Montajcisi
(Seviye 3) Ulusal Meslek Standardinda bulunan A ve B gorevlerinde yer alan basarim Olgiitlerini
kapsamalidir.

8 b) Performansa Dayali Sinav

Performansa dayali sinav dngoriilmemektedir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Tliskin Diger Kosullar

Adayin s6z konusu birimden basarili sayilmasi i¢in T1 sinavindan basarili olmasi gerekir. Yeterlilik biriminin
gecerlilik siiresi birimin bagarildig: tarihten itibaren 2 yildir.

9 YETERLILiK BIRiIMiNi GELISTIREN | Ankara Sanayi Odas1 1.Organize Sanayi Bolgesi
KURUM/KURULUS(LAR) Miidiirliigii
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Yapilmasi ve Mesleki Gelisim Faaliyetleri

YETERLILIK BIRIMINI DOGRULAYAN . . ) L
10 SEKTOR KOMITESI MYK Elektrik-Elektronik Sektor Komitesi
MYK YONETIM KURULU ONAY
11 AT e A 22.02.2017/2017-20

YETERLILIK BiRiMi EKLERI
EK Al-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi i¢in Tavsiye Edilen Egitime liskin Bilgiler

Bu birimin kazandirilmast icin asagida tanimlanan icerigine sahip bir egitim programinin
tamamlanmasi tavsiye edilir.

1. Acil durum

2. Arag, gerec ve ekipman kullanma
3. Basit ilkyardim

4. Caligma alanimin diizenlenmesi

5. Calisma alaninin hazirlanmasi

6. Cevre koruma

7. Cevre koruma onlemleri

8. Denetim

9. Ekip icinde ¢alisma

10. El-g6z koordinasyonunu saglama
11. Geri doniligiimlii atik

12. Gtivenlik ve ¢evresel prosediirler
13. s organizasyonu

14. Is saglhg ve giivenligi

15.  Isyeri calisma prosediirleri

16. Saglik ve giivenlik isaretleri

17. Tasima kaldirma yontemleri

18. Tehlikeli atik

19. Temel calisma mevzuati

20. Temel ¢evre mevzuati

21. Temel is sagligi ve giivenligi mevzuati
22. Yangin 6nleme ve yanginla miicadele

I§K Al-2: Yeterlilik Biriminde Belirtilen Degerlendirme Araglar ile Olgiilen Basarim
Olgiitlerine Iliskin Tablo

e Degerlendirme
Basarim Olgiitleri (BO) Aract
1.1 Islemler sirasinda karsilasilabilecek olas1 ISG tehlike ve risklerini agiklar. T1
1.2 Risk ve tehlike durumlarina karg1 alinmasi gereken dnlemleri agiklar. T1
1.3 Calisanlarin uymasi gereken ISG dnlemlerini agiklar. T1
1.4  Onlenemeyen risklerden korunmak amactyla kullanilmasi gereken kisisel T1
koruyucu donanimlari listeler.
1.5 Calisma alani ile ilgili uyulmasi gereken ISG 6nlemlerini agiklar. T1
1.6 Statik elektrik risklerine karsi nasil topraklama yapilacagini agiklar. T1
1.7 s sagligi ve giivenligi koruma ve miidahale araclarini listeler. Tl
1.8 Riskli maddelerin belirlenmis yerlerde depolanma yontemlerini aciklar. T1
2.1 Islemler ile ilgili cevresel tehlikeleri tanimlar. T1
2.2 Risk ve tehlike durumlarina kargi alinmasi gereken 6nlemleri agiklar. T1
2.3 Cevre koruma énlemlerinin nasil uygulanacagin agiklar. T1
2.4  Isletme kaynaklarmin nasil verimli kullamlacagini agiklar. T1
2.5 Déniistiirlilebilen malzemelerin geri kazanimi igin gerekli 6nlemleri T1
aciklar.
2.6 Tehlikeli ve zararh atiklarin depolanma ydntemlerini agiklar. T1
2.7 Yanic ve parlayicit malzemelerin giivenli bir sekilde saklanmasini saglar. T1
2.8 Ddokiilme ve sizintilara karsi kullanilacak uygun donanimlari tanimlar. T1
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Yapilmasi ve Mesleki Gelisim Faaliyetleri

12UY0075-3/A2 KALITE YONETIM SISTEMI, iS ORGANIZASYONU YAPILMASI VE MESLEKI

GELISIM FAALIYETLERI

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Ié:ﬁ‘;?ng:;tii}r]relﬂseirsitemi, Is Organizasyonu Yapilmas: ve Mesleki
2 | REFERANS KODU 12UY0075-3/A2
3 |SEVIYE 3
4 | KREDIi DEGERI -

A)YAYIN TARIHI 22.08.2012
5 |B)REVIZYON NO 01

C)REVIZYON TARIiHI 22.02.2017
6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

Elektrik Pano Montajcisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardi -12UMS0217-3

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Kalite uygulamalarimi tanimlar.

Basarim Olgiitleri:

1.1 Islem formlarinda yer alan talimatlari listeler.

1.2 MakKine, alet, donanim ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun olarak ¢alistiritlmasini agiklar.

1.3 Kalite saglamadaki teknik islemleri agiklar.

1.4 Yapilacak islemin tiiriine gore kalite saglama tekniklerini uygulayarak formlari doldurur.

1.5 Operasyon bazinda ¢alismalarin kalitesini denetleme ¢alismalarina katilir.

1.6 Makine, alet, donanim ya da sistem iizerinde yapilan ayarlarin talimatlara uygunlugunu kontrol eder.
1.7 Calisma sirasinda saptanan uygunsuzluklari kimlere bildirecegini ve kayitlarini tutmasini bilir.

Ogrenme Ciktis1 2: Is organizasyonunun nasil yapacagim aciklar.

Basarim Olgiitleri:

2.1 Yapilan isin kaydini tutma gerekgelerini ve nasil tutulacagini agiklar.

2.2 Ekip caligmalarindan bilgi edinme yollarini agiklar.

2.3 Ise baslamadan 6nce is emrini ve projeyi alir.

2.4 Daha Once benzer isleri yapan kisi/ekiplerden bilgi/goriis alir.

2.5 Yapilacak ise iligskin kullanilacak arag-gere¢ ve malzemeyi seger.

2.6  Yapilan isi kontrol etme yontemini agiklar.

2.7 Eksik ve hatalar1 kayit altina almas1 gerektigini agiklar.

2.8 Yapilan is hakkinda rapor hazirlar.

2.9 Gerekli formlar1 doldurup imzalattirarak teslim islemlerini tamamlamay1 ve kime bilgi verecegini agiklar.

Ogrenme Ciktis1 3: Mesleki gelisim i¢in gerceklestirilmesi gereken faaliyetleri tanimlar.

Basarim Olgiitleri:

3.1 Egitim ihtiyaclarini nasil giderebilecegini agiklar.
3.2 Meslegi ile ilgili yenilikleri nasil takip edecegini agiklar.
3.3 Bilgi ve deneyimlerini birlikte calistig1 kisilere nasil aktarabilecegini agiklar.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

(T1) Coktan tek se¢gmeli yazili sinav
(T1) Sinav yazil olarak yapilabilecegi gibi, BTS/ITS sistemi ile yapilabilir.
(T1) smavinda esit puanlt toplam en az 10 soru sorulur, adayin en az yiizde 60 oraninda basarili olmasi gerekir.
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12UY0075-3/A2 Kalite Yonetim Sistemi, Is Organizasyonu
Yapilmasi ve Mesleki Gelisim Faaliyetleri

Yayin Tarihi:22.02.2017 Rev. No:01

Soru basina ortalama siire 1.5-2 dakikadir.

Teorik simav, 12UMS0217-3 Elektrik Pano Montajcis1 (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardinda bulunan C, D ve

J gorevlerinde yer alan bagarim Olgiitlerini kapsamalidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

Performansa dayali sinav ongoriilmemektedir.

8 ¢) Olcme ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Adayin s6z konusu birimden basarili sayilmasi i¢in T1 sinavindan basarili olmasi gerekir. Yeterlilik biriminin
gecerlilik stiresi birimin basarildig: tarihten itibaren 2 yildir.

9 YETERLILiK BIRIMINI GELISTIREN Ankara Sanayi Odasi 1.Organize Sanayi Bélgesi
KURUM/KURULUS(LAR) Miidiirliigii
YETERLILIK BiRIMINI DOGRULAYAN ) . . L

10 SEKTOR KOMITESI MY K Elektrik-Elektronik Sektor Komitesi

11 sl\ﬁ\\((lfs ?{ONETIM KURULU ONAY TARIHI ve |, 15 5017/9017-20

YTERLILIK BiRiMi EKLERI

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmas: icin Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler

Bu birimin kazandirilmasi i¢in asagida tanimlanan igerige sahip bir egitim programinin tamamlanmasi

tavsiye edilir.

1. Arag, gereg ve ekipman kullanma

2. Bilgisayar ve yazilim kullanim

3. Denetim

4. Diger meslek elemanlari ile koordinasyon
5. Ekip icinde ¢aligma

6. El becerisi

7. El-g6z koordinasyonunu saglama

8. Isletme kaynaklarinin verimliligini saglama
9. Isyeri calisma prosediirleri

10. Kalite yonetim sistemi

11. Kayit tutma

12. Kayit, raporlama ve arsivleme faaliyetleri
13. Mesleki gelisim

14. Mesleki standartlar

15. Miisteri ile iletisim kurma

16. Ogrenme ve 6grendigini aktarabilme

17. Olgme ve kontrol cihazlarmin kullanimi ve korunmasi
18. Olgii standart

19. Rapor yazma, raporlama (bilgisayar veya elle)
20. Sozli ve yazili iletisim

21. Standart olgiiler

22. Temel kalite

23. Zamant iyi kullanma

EK A2-2: Yeterlilik Biriminde Belirtilen Degerlendirme Araclar1 ile Olgiillen Basarim

Olciitlerine iliskin Tablo

Basarim Olgiitleri (BO) Dege;lf:c(ilrme
1.1  Islem formlarinda yer alan talimatlar listeler. T1
1.2 Makine, alet, donanim ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun T1
olarak caligtirilmasin agiklar.
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Yapilmasi ve Mesleki Gelisim Faaliyetleri

1.3  Kalite saglamadaki teknik iglemleri agiklar. T1

1.4  Yapilacak islemin tiirline gore kalite saglama tekniklerini uygulayarak T1
formlar1 doldurur.

1.5 Operasyon bazinda calismalarin kalitesini denetleme ¢alismalarina T
katilir.

1.6 Makine, alet, donanim ya da sistem iizerinde yapilan ayarlarin T1
talimatlara uygunlugunu kontrol eder.

1.7 Calisma sirasinda saptanan uygunsuzluklar1 kimlere bildirecegini ve T
kayitlarini tutmasini bilir.

2.1  Yapilan igin kaydini tutma gerekcelerini ve nasil tutulacagini agiklar. T1

2.2  Ekip ¢aligmalarindan bilgi edinme yollarim agiklar. T1

2.3 Ise baglamadan &nce is emrini ve projeyi alir. T1

2.4  Daha Once benzer isleri yapan kisi/ekiplerden bilgi/goriis alir. T1

2.5 Yapilacak ise iligkin kullanilacak arag-gere¢ ve malzemeyi seger. T1

2.6 Yapilan isi kontrol etme yontemini agiklar. T1

2.7  Eksik ve hatalar1 kayit altina almas1 gerektigini agiklar. T1

2.8  Yapilan is hakkinda rapor hazirlar. T1

2.9  Gerekli formlar doldurup imzalattirarak teslim iglemlerini tamamlamay1 T1
ve kime bilgi verecegini agiklar.

3.1  Egitim ihtiya¢larini nasil giderebilecegini agiklar. T1

3.2  Meslegi ile ilgili yenilikleri nasil takip edecegini agiklar. T1

3.3 Bilgi ve deneyimlerini birlikte ¢alistigi kisilere nasil aktarabilecegini T1
aciklar.
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Montaj1 ve Sevke Hazirlama

12UY0075-3/A3 PANO MONTAJI HAZIRLIGI, PANO MALZEMELERi MONTAJI VE SEVKE
HAZIRLAMA YETERLILIK BIiRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Ezr;?ﬂalz/lnzntajl Hazirligi, Pano Malzemeleri Montaji ve Sevke
2 | REFERANS KODU 12UY0075-3/A3
3 |SEVIYE 3
4 | KREDi DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 22.08.2012
5 | B)REVIZYON NO 01
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6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

Elektrik Pano Montajcisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardi -12UMS0217-3

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Pano montaji hazirlik islemlerini yapar.

Basarim Olgiitleri:

1.1  Yapilan islerle ilgili sozlii ya da yazili olarak nasil bilgi paylasiminda bulunacagini agiklar.

1.2  Yapilacak ise iliskin ilgili birimden/istlerinden; isin i¢eriginin, kapsaminin ve zaman planinin yazili ve
sOzlii 1§ emrinin nasil alinacagini agiklar.

1.3 Yapilacak ise iligskin plan-projeyi nasil temin edecegini agiklar.

1.4  Yapilacak is ile ilgili olarak ilgili birimden nasil is talebinde bulunacagini agiklar.

1.5  Pano karkasini olusturan metal pargalarin1 depodan alarak montaj alanina nasil getirecegini agiklar.

1.6 Giig, Kumanda ve Olgme devre malzemelerinin, depodan nasil alinacagini, tasinacagmni ve montaj
alanina getirilecegini agiklar.

1.7  Sarf malzemelerinin, depodan nasil alinacagini, taginacagini ve montaj alanina getirilecegini agiklar.

1.8 Panonun, gii¢ ve kumanda devresi malzemelerinin, ray ve plakalarini nasil hazirlayacagin1i montaj
edilecegini agiklar.

1.9  Iletken kesitleri ve renk kodlarina gére klemensleri, klemenslere ait etiketleri, nihayet plakalarmn,
durdurucular1 ve grup etiketlerinin nasil hazirlanacagini agiklar.

1.10 Notr ve faz barasi izolatorlerinin, bara adet ve kesitine gore nasil hazirlanacagini agiklar.

1.11 Kullanacag: el takimlarim1 ve aletlerini, montajin1 yapacagi panoya ve malzemelere gore nasil
secilecegini aciklar.

1.12 Panoda kullanilan gii¢ ve kumanda devresi malzemelerinin mekanik islevlerini gergeklestirip
gerceklestirmedigini belirler.

1.13  Olgii aletlerinin ekranlarini, analog &l¢ii aletlerinin hareketli ibrelerini, sifir ayarini iiriine ait kullanma
kilavuzuna gore kontrol eder.

1.14 Kullanacag el takimlarini ve aletlerini, montajin1 yapacagi panoya ve malzemelere gore secer.

1.15 Panoda kullanilan gli¢ ve kumanda devresi malzemelerinin mekanik ¢alismasin1 gergeklestirip
gerceklestirmedigini tirtine ait kullanma kilavuzuna gore kontrol eder.

Baglam 1:

1.5:Pano karkasini olusturan metal parcalari: Tavan kiti, taban kiti, dikmeler, 6n kapilar, arka kapaklar, yan
kapaklar, montaj plakalari, 6n yiiz plakalarini kapsar.

1.6:Gii¢c devresi malzemeleri: Termik manyetik salterleri, manyetik salterleri, koruma 6zelligi olmayan
salterleri (ayirici), paket (pako) salterleri, anahtarli otomatik sigortalari, kartus sigortalari, NH bigakli
sigortalari, darbe akim anahtarlari, kacak akim koruma anahtari, sigortali yiikk ayiricilari, sigortasiz yiik
ayiricilari, korumasiz yiik ayirici transfer salterleri, giic kontaktorleri, termik roleleri, motor koruma salterleri,
kompanzasyon kondansatorleri, harmonik filtre reaktorleri, kompanzasyon tristorleri, kompanzasyon
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kontaktorleri, yumusak yol vericileri, frekans konvertorleri, frekans invertorleri, gii¢ kaynaklari, yalitim
transformatorleri, gerilim transformatorleri ifade eder.

1.6:Kumanda devresi salt malzemeleri: Salter yardimci kontaklari, agtirma bobinini, kapama bobinini, diisiik
gerilim bobinini, motor mekanizmasini, kumanda paket salterleri, yardimci roéleleri, yardimci kontaktorleri,
kontaktor ek kontaklari, zaman roleleri, zaman saatleri, faz kontrol réleleri, siv1 seviye roleleri, asiri/diisiik
gerilim ve akim roleleri, termistdr motor koruma réleleri, sinyal lambalari, kumanda butonlari, sinir anahtarlari,
sensorleri, potansiyometreleri ifade eder.

1.6:0l¢me devresi salt malzemeleri: Reaktif giic kontrol roleleri, ampermetreleri, voltmetreleri, elektrik
sayaglari, multimetreleri, enerji analizorleri, akim ve gerilim 6lgii trafolar1, sinyal doniistiiriictileri ifade eder.
1.7: Kumanda ve gii¢ devresi malzemelerinin montajinda kullanilan sarf malzemeler: Kablolari, kablo
pabucunu, kablo kanallari, kablo baglari, yapiskan kroseleri, izoleli yiiksiikleri, 1s1 ile daralan makaronlari,
sigorta dagitim baralari, kablo rekorlarini, kablo numaratorleri, muhtelif Gzellikte vidalari, somunlari,
rondelalar1 ifade eder.

Ogrenme Ciktis1 2: Panoda kullamilan malzemelerin montajini yapar.

Basarim Olgiitleri:

2.1  Pano karkasini nasil olusturacagini agiklar.

2.2  Giig, kumanda ve 6lgii devresine ait cihazlar1 monte eder.

2.3 lzolatér tastyici kaidelerinin montajini nasil ve neye gére yapacagini agiklar.

2.4  Toprak barasinin nasil montaj yapilacagini agiklar.

2.5  Gig (Faz, notr ve toprak), kumanda devresi klemenslerini, grup etiketlerini ve durduruculari yerlestirir.

Ogrenme Ciktis1 3: Baralari isler ve montajini yapar.

Basarim Olciitleri:

3.1  Panodaki ana hat, nétr, toprak ve salterlerin dagitim baralarini nasil ve neye gore kesecegini agiklar.
3.2 Kablo baglantilarini nasil ve neye gore yapacagini agiklar.

3.3 Bus - bar baglanti baralarini nasil ve neye gore yapacagini agiklar.

3.4  Baralari nasil delecegini aciklar.

3.5  Hazirlanan baralarin montajini yapar.

3.6  Baralarin baglantilarinda kullanilan vida ve civatalari nasil baglayacagini ve sikacagini agiklar.

3.7  Torklanan vida ve civatalar isaretler.

Ogrenme Ciktis1 4: Kablo montajin1 yapar.

Basarim Olgiitleri:

4.1  Kablo kanallarinin montajini yapar.

4.2  Kablolar1 nasil kesecegini agiklar.

4.3  Kablo uglarini nasil ve neye gore agacagini agiklar

4.4  Kablolar1 nasil baglayacagini ve sikacagin agiklar.

45  Kablo uglarimin elektriksel emniyetini nasil saglayacagini agiklar.

4.6  Kablolar etiketler.

4.7  Kablolari kanal igerisine yerlestirir.

4.8  Kablo hava takozunu nasil ve neye gore yapacagini agiklar.

4.9  Metal yiizeyler ile topraklama baras1 arasindaki kablo baglantilarinin nasil yapilacagini agiklar.

Ogrenme Ciktis1 5: Panoyu sevke hazrlar.

Basarim Olciitleri:

5.1  Montaj sonunda el aletlerini, takimlarini ve artan sarf malzemelerine nasil islem yapacagini agiklar.
5.2 Pano i¢ ve dis temizligini yapar.

5.3  On, arka ve yan kapaklarmnin nasil ve ne zaman montaj yapilacagini agiklar.

5.4  Pano kapilarinin mentese ve kilitlerinin montajin1 yapar.
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5.5  Tagsima kancalarini nasil ve neye dikkat ederek takacagini agiklar.
5.6  Pano icerisine son olarak nelerin konulacagini agiklar.
5.7  Pano ambalaj1 yapilirken nelere dikkat edilmesi gerektigini agiklar.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

(T1) Coktan tek se¢meli yazili sinav

(T1) Sinav yazili olarak yapilabilecegi gibi, BTS/ITS sistemi ile yapilabilir.

(T1) sinavinda esit puanli toplam en az 10 soru sorulur, adayin en az yiizde 70 oraninda basarili olmasi gerekir.
Soru basina ortalama siire 1.5-2 dakikadir.

Teorik siav, 12UMS0217-3 Elektrik Pano Montajcisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardinda bulunan E, F, G,
H ve | gorevlerinde yer alan basarim 6l¢iitlerini kapsamalidir.

8 b) Performansa Dayal Sinav

(P1) Elektrik Pano Montajcisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardinda bulunan E, F, G, H ve | gbrevlerine
iliskin bagarim 6Slgiitlerini kapsayan performansa dayali uygulama smavidir. Uygulama sinav kontrol listesinde
aday tarafindan basarilmasi zorunlu kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basar1 saglamasi
icin kritik adimlarin tamamindan basarili performans gdstermek kosuluyla sinavin genelinden asgari %80
basar1 gostermesi gerekir. Sinava alinan adayin sinav siiresi yaptirilacak uygulama 6rnegine gore belirlenerek
sinav evrakinda yazilir ve bu siire 4 saatten fazla olamaz.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Teorik sinavdan basarili olamayan aday performans sinavina katilamaz.

Adayin kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gostermesi halinde sinava son
verilir ve aday basarisiz sayilir.

Birim i¢in ongoriilen siavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildigi tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gegemez. Yeterlilik biriminin gegerlilik
stiresi birimin basarildig: tarihten itibaren 2 yildir.

9 YETERLILiK BIRIMIiNI GELiSTIREN Ankara Sanayi Odas1 1.0rganize Sanayi Bolgesi
KURUM/KURULUS(LAR) Miidiirliigii
YETERLILIK BiRIMINI DOGRULAYAN . . . L

10 SEKTOR KOMITESI MY K Elektrik-Elektronik Sektor Komitesi

11 | MYK YONETIM KURULU ONAY TARIHI |, 55 5017/2017-20
ve SAYISI

YETERLILIK BiRIMI EKLERI
EK A3- 1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi icin Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler

Bu birimin kazandirilmasi i¢in asagida icerigi tanimlanan bir egitim programinin tamamlanmasi
tavsiye edilir.

Arag, gereg ve ekipman kullanma
Ekip icinde galisma

El becerisi

El-g6z koordinasyonunu saglama
Kayit tutma

Mesleki terim

Mesleki yasa ve yonetmelik
Olcii aletleri kullanma

Tasima kaldirma ydntemleri
Temel elektrik

. Temel kalite

© o Nk wDNRE

el
= o
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12. Temel matematik
13. Temel mekanik

14. Temel pano malzeme
15. Temel teknik resim
16. Zamani iyi kullanma

I§K A3-2: Yeterlilik Biriminde Belirtilen Degerlendirme Araclar1 fle Olgiilen Basarim
Olgiitlerine Iliskin Tablo

Basarim Olgiitleri (BO) Dege;lf:glrme

11 Yapilan islerle ilgili so6zlii ya da yazili olarak nasil bilgi paylasiminda T1-P1
bulunacagini agiklar.

1.2 Yapilacak ise iligkin ilgili birimden/iistlerinden; isin igeriginin,
kapsaminin ve zaman planinin yazili ve sozlii is emrinin nasil T1-P1
almacagini agiklar.

1.3 Yapilacak ige iligkin plan-projeyi nasil temin edecegini agiklar. T1-P1

14 Yapilacak is ile ilgili olarak ilgili birimden nasil is talebinde T1-P1
bulunacagini agiklar.

15 Pano karkasini olusturan metal parcalarini depodan alarak montaj T1-P1
alanina nasil getirecegini agiklar.

1.6 Giig, Kumanda ve Olgme devre malzemelerinin, depodan nasil T1-P1
almacagini, taginacagini ve montaj alanina getirilecegini agiklar.

1.7 Sarf malzemelerinin, depodan nasil alinacagini, taginacagini ve montaj T1-P1
alanina getirilecegini agiklar.

18 Panonun, giic ve kumanda devresi malzemelerinin, ray ve plakalarinin T1-P1

nasil hazirlayacagini montaj edilecegini agiklar.

19 Iletken kesitleri ve renk kodlarina gore klemensleri, klemenslere ait
etiketleri, nihayet plakalarini, durduruculart ve grup etiketlerinin nasil T1-P1
hazirlanacagini agiklar.

1.10 Notr ve faz barasi izolatdrlerinin, bara adet ve kesitine gore nasil

5 T1-P1
hazirlanacagini agiklar.
1.11  Kullanacag el takimlarini ve aletlerini, montajin1 yapacagi panoya ve T1-P1
malzemelere gore nasil segilecegini agiklar.
1.12 Panoda kullanilan giic ve kumanda devresi malzemelerinin mekanik
. . - . cee e T1-P1
islevlerini gerceklestirip gergeklestirmedigini belirler.
1.13  Olgii aletlerinin ekranlarmi, analog 6l¢ii aletlerinin hareketli ibrelerini,
e - T1-P1
sifir ayarim iiriine ait kullanma kilavuzuna gore kontrol eder.
1.14  Kullanacag el takimlarini ve aletlerini, montajin1 yapacagi panoya ve T1-P1

malzemelere gore secer.

1.15 Panoda kullanilan gii¢ ve kumanda devresi malzemelerinin mekanik
caligmasii gergeklestirip gerceklestirmedigini triine ait kullanma T1-P1
kilavuzuna gore kontrol eder.

1.16  Olgii aletlerinin ekranlarini, analog 6lcii aletlerinin hareketli ibrelerini,

sifir ayarim iiriine ait kullanma kilavuzuna gore kontrol eder. Ti-pl
2.1 Pano karkasini nasil olusturacagini agiklar. T1-P1
2.2 Gli¢, kumanda ve 6l¢ii devresine ait cihazlart monte eder. T1-P1
2.3 Izolatér tastyic1 kaidelerinin montajini nasil ve neye gére yapacagini T1-P1
aciklar.
24 Toprak barasinin nasil montaj yapilacagini agiklar. T1-P1
2.5 Glig (Faz, ndtr ve toprak), kumanda devresi klemenslerini, grup
. . . T1-P1
etiketlerini ve durduruculan yerlestirir.
3.1 Panodaki ana hat, nétr, toprak ve salterlerin dagitim baralarini nasil ve T1-P1
neye gore kesecegini aciklar.
3.2 Kablo baglantilarini nasil ve neye gore yapacagim agiklar. T1-P1

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 11



12UY0075-3/A3 Pano Montaj1 Hazirligi, Pano Malzemeleri Yaymn Tarihi:22.02.2017 Rev. No:01
Montaj1 ve Sevke Hazirlama

3.3 Bus - bar baglant1 baralarini nasil ve neye gore yapacagim aciklar. T1-P1
3.4 Baralar nasil delecegini agiklar. T1-P1
3.5 Hazirlanan baralarin montajini yapar. T1-P1
3.6 Baralarin  baglantilarinda  kullanilan vida ve civatalart nasil T1-P1
baglayacagini ve sikacagini agiklar.
3.7 Torklanan vida ve civatalari isaretler. T1-P1
4.1 Kablo kanallarinin montajini yapar. T1-P1
4.2 Kablolar1 nasil kesecegini agiklar. T1-P1
4.3 Kablo uglarini nasil ve neye gore agacagini agiklar T1-P1
4.4 Kablolar1 nasil baglayacagini ve sikacagini agiklar. T1-P1
4.5 Kablo uglarinin elektriksel emniyetini nasil saglayacagim agiklar T1-P1
4.6 Kablolar etiketler. T1-P1
4.7 Kablolarin kanal igerisine yerlestirir. T1-P1
4.8 Kablo hava takozunu nasil ve neye gore yapacagini agiklar T1-P1
4.9 Metal yiizeyler ile topraklama barasi arasindaki kablo baglantilarinin T1-P1
nasil yapilacagin agiklar
5.1 Montaj sonunda el aletlerini, takimlarin1 ve artan sarf malzemelerine T1-P1
nasil iglem yapacagini agiklar
5.2 Pano i¢ ve dig temizligini yapar. T1-P1
5.3 On, arka ve yan kapaklarinin nasil ve ne zaman montaj yapilacagini T1-P1
aciklar
5.4 Pano kapilarinin mentese ve kilitlerinin montajimi yapar. T1-P1
5.5 Tagima kancalarini nasil ve neye dikkat ederek takacagini agiklar. T1-P1
5.6 Pano igerisine son olarak nelerin konulacagini agiklar. T1-P1
5.7 Pano ambalaj1 yapilirken nelere dikkat edilmesi gerektigini agiklar. T1-P1
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YETERLILIK EKLERI

EK 1: Yeterlilik Birimleri

12UY0075-3/A1 ISG ve Cevre Giivenlik Onlemleri
12UY0075-3/A2 Kalite Yénetim Sistemi, Is Organizasyonu Yapilmasi ve Mesleki Gelisim Faaliyetleri
12UY0075-3/A3 Pano Montaj1 Hazirligi, Pano Malzemeleri Montaji1 ve Sevke Hazirlama

EK2: Terimler, Simgeler ve Kisaltmalar

ACTIRMA BOBINI: Devre kesiciyi uzaktan agtirmak i¢in kullanilan devre elemani.

ASIRI/DUSUK AKIM ROLESI: Alt ve iist akim sinirlar1 ayarlanarak devreyi asir/diisiik akimlara
kars1 koruyan devre elemani.

ASIRI/DUSUK GERILIM ROLESI: Alt ve iist gerilim smirlar1 ayarlanarak devreyi asiry/diisiik
gerilimlere kars1 koruyan devre elemana.

BARA: Enerji dagitmaya ya da iletmeye yarayan aliiminyum ya da bakir lama.
BTS: Bilgisayar Tabanli Sinav

DARBE AKIM ANAHTARLARI: Anlik c¢alisma gerilimi uygulandiginda kontaklar1 konum
degistiren ve tekrar anlik ¢aligma gerilimi uygulanincaya kadar konumunu koruyan devre elemant.

DUSUK GERILIM BOBINI: Gerilim diisiimlerinde, devre kesicinin agmasini saglayan devre elmani.

FAZ KONTROL ROLESI:3 fazli sistemlerde, faz kayb1, faz sirasini, faz dengesizligini, asir1 diisiik
gerilim degerlerini kontrol eden devre elemani.

FREKANS INVERTORU: DC bir enerji kaynagim istenen deger ve referanslarda AC gerilime
¢evirmek i¢in kullanilan cihaz.

FREKANS KONVERTORU: AC gerilimle beslenen cihazin galismasinda, sebekeden farkli bir
frekans gerektiren cihazlar ve teghizatlar i¢in enerji saglayan cihaz.

GERILIM TRANSFORMATORU: Bagli olduklari devredeki primer gerilimi istenen oranda
kiiiilterek, bu gerilimle sekonder uglarina bagl aletleri besleyen ve onlar1 yiiksek gerilimden izole eden
ozel trafo.

GUC DEVRESI: Yiikiin akimini tasiyan devre.

GUC KABLOSU: Alici galisma akiminin iizerinden gegtigi kablo.

GUC KAYNAGI: Gerekli kumanda gerilimini elde etmekte kullanilan devre elemant.
GUC KONTAKTORU: Gii¢ devrelerinde devreyi agip kapatan anahtarlama elemani.

HARMONIK FILTRE REAKTORU: Sebekedeki harmoniklerin kompanzasyon kondansatorleri
tizerindeki olumsuz etkilerine karsi kullanilan devre elemani.

ISCO: Uluslararas1 Meslek Standardi Siniflandirmast

ISI TABANCASI: Is1 ile daralan makaronu daraltmaya yarayan, 1s1 lifleyerek calisan cihaz.
ISG: Is Saghg1 ve Giivenligi

ITS: internet Tabanl Smav

IZOLASYON TRANSFORMATORU: Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan, kumanda devresi
enerjisini izole etmek i¢in kullanilan devre eleman.

IZOLATOR: Elektrik enerjisinin tasinmasinda kullanilan iletkenleri, iletken olan kisimlardan yalitan
ve tagilyan malzeme.

KABLO HAVA TAKOZU: Giig kablolarinin sabitlenmesinde kullanilan yalitma malzemesi.

KACAK AKIM KORUMA ANAHTARI: Kacak akim tespitini yaparak devrenin agilmasini saglayan
devre elemani.
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KAPAMA BOBINI: Devre kesiciyi uzaktan kapatmak igin kullanilan devre elemant.
KARKAS: Panoda kullanilan elemanlarin montajmin yapildig1 sac yapu.

KARTUS SIGORTALAR: Silindirik, eriyen telli tasiyict gdvde icerisine takilan koruyucu devre
elemani.

KiSISEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Calisani, yiiriitillen isten kaynaklanan, saglik ve
giivenligi etkileyen, bir veya birden fazla riske karsi koruyan, calisan tarafindan giyilen, takilan veya
tutulan tiim alet, arag, gere¢ ve cihazlar.

KOMPANZASYON KONDANSATORU: Bara gerilimi ve sistemde harmoniklerin varligina gore
secilen devre elemana.

KOMPANZASYON KONTAKTORU: Kompanzasyon kademelerini anahtarlamada kullanmak
amagli tiretilmis kontaktor.

KOMPANZASYON TRISTORU: Kompanzasyon kontaktorleri yerine kademeleri daha hizli ve
giivenilir anahtarlama yapan elektronik devre elemani.

KONTAKTOR EK KONTAKLARI: Kontaktdrde yardimer kontak sayisi yetmediginde eklenebilen
kontaklar.

KORUMASIZ YUK AYIRICI TRANSFER SALTERI: Koruma 6zelligi olmayan, iki hat arasinda
enerji iletim yolunu se¢meyi saglayan devre elemani.

KUMANDA BUTONU: Devreyi agma-kapama yapma islevi géren kumanda eleman.
KUMANDA DEVRESI: Sistemdeki salt elemanlarim kontrol eden elemanlarin elektrik devresi.
KUMANDA PAKET SALTERI: Kumanda devrelerinde butonlarin yerine de kullanilabilen cihaz.
MONTAJ: Kurulum/kurma islemi.

MOTOR KORUMA SALTERI: Motor devrelerinde kisa devrelere ve 1stya duyarli olarak koruma
yapan devre elemani.

NH BICAKLI SIGORTA: Eriyen telli algak gerilim koruyucu devre elemant.
PABUC: Kablolarin civatali baglantilar i¢in kablo uglarina gegirilen metal parga.

PANO: Enerjinin son kullaniciya aktarilmasinda kullanilan ve iginde salt malzemeleri ve kumanda
elemanlarini bulunduran dolap.

POTANSIYOMETRE: Ayarlanabilir direng.
RISK: Tehlikeli bir olayin meydana gelme olasilig1 ile sonuglarinin bilesimi.
SENSOR: Elektrik, Elektronik devrelerinde algilama sistemi ile ¢alisan devre elemani.

SINIR ANAHTARI: Hareketli aygitlarda, bir hareketi durdurup baska bir hareketi baslatan ve aygitin
hareket eden elemani tarafindan calistirilan kumanda elemana.

SIVI SEVIYE ROLESI: Depo igerisindeki su seviyesini kontrol etmek, derin su kuyularinda
motorlarin susuz ¢aligmasini 6nlemek, buhar kazanlarinda otomatik su almak ve kazan igerisindeki su
seviyesini kontrol etmek amaciyla kullanilan devre elemant.

SIGORTALI YUK AYIRICI: NH Bigakli veya kartus sigortalar ile kullanilan devre koruma elamani.

SIGORTASIZ YUK AYIRICI: Koruma 6zelligi olmayan, devreyi yiiksiiz agip kapamaya yarayan
devre elemani.

SINYAL LAMBASI: Sistemde enerji olup olmadigmi, devre elemanlarimin durumunu 1sikli uyar
olarak gostermede kullanilan devre elemani.

SALT MALZEMESI: Elektrik gii¢c devrelerinde agma-kapama yapan devre elemani.

SALTER MOTOR MEKANIZMASI: Salterlerin uzaktan agma ve kapama yapilmasinda ya da salter
kapama yayimin kurulmasinda kullanilan, salterin {izerine veya igine takilan mekanizma.

SALTER: Bir devredeki elektrik akimin1 agmaya ve kapamaya yarayan devre elemant.
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TAVA, KONSOL, RAY, GERGI: Kablonun tasinmasinda kullanilan sistem elemanlart.

TEHLIKE: Isyerinde var olan ya da disaridan gelebilecek, ¢alisani veya isyerini etkileyebilecek zarar
veya hasar verme potansiyeli.

TEK HAT SEMASI: Ayrintili olan ¢izim hatlarinin tek ¢izgi ile yapilmig semasi.
TERMIK ROLE: Motor devrelerinde, 1s1ya duyarli olarak koruma yapan devre elemant.

TERMISTOR MOTOR KORUMA ROLESI: Motor sicakligi esik degerini astiginda bunu
algilayarak motorun enerjisini kesen devre elemant.

YARDIMCI KONTAKTOR: Kontaklar1 kumanda devrelerinde kullanilan yiik altinda calismaya
uygun olmayan devre eleman.

YARDIMCI ROLE: Kumanda devrelerinde kullanilan, yiik altinda ¢alismaya uygun olmayan,
tizerinde gore agik ve kapali kontak bulunan devre elemani.

YUMUSAK YOL VERICI: Motor yol alma akimini simirlayarak, kalkis esnasinda sebekede olusacak
dalgalanmalar1 6nleyen motor yol verme cihazi.

YUKSUK: Kablolarin klemenslere baglantilari igin kablo uglarina gegirilen metal aksam.

ZAMAN ROLESI: Kendisi enerjilendiginde ya da enerjisi kesildiginde belirli bir siire sonra,
kontaklar1 konum degistiren role.

ZAMAN SAATI: Devreden gecen enerjiyi ayarlanan zamana gore kontrol ve kumanda eden devre
elemani.

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey ilerleme Yollari

EK 4: Degerlendirici Olgiitleri

Degerlendirici olarak gorev alacak kisilerin asagidaki kosullardan birini saglamasi gerekir;

a) Elektrik veya Elektrik-Elektronik alaninda lisans egitimi almis ve Elektrik-Elektronik alaninda en
az ii¢ y1l tecriibeli olmak,

b) Gegerli bir 12UY0075-Elektrik Pano Montajcist Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak
ve en az bes yil tecriibeli olmak,

¢) Elektrik veya Elektrik-Elektronik alaninda 6n lisans egitimi almis ve Elektrik-Elektronik alaninda
en az bes yil tecriibeli olmak.

Yukaridaki o©zelliklere sahip olan ve Olgme ve degerlendirme siirecinde gorev alacak
degerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmis kuruluslar tarafindan mesleki yeterlilik sistemi,
kisinin gorev alacagi ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)1, O6lgme-
degerlendirme, 6lgme-degerlendirmede kalite giivencesi ve ISG konularinda egitim
saglanmalidir.
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